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Sicherheifshinweise

Das GEZE-Seculogic Rettungswegsystem nur bestimmungs-
gemdl} verwenden.

Montage, Wartung und Instandsetzungsarbeiten durfen
nur von Sachkundigen ausgefuhrt werden, die von GEZE
autorisiert sind.

Schutzklasse Il Verdrahtung bei TZ210, RC210 und TEZ210.
Schutzklasse | Verdrahtung bei NTZ24-5 mit Schutzleiter-
prufung nach VDE 0100.

Der Anschluss der Anlage (230V) muf3 vom Fachpersonal aus-

gefuhrt werden (Elekfriker). Die bauseitige Netzzuleitung
ist als NYM 3x1,5mm?

Die Montage in UP mufl mit den fur die Einbauwand entspr.
zugelassenen UP-Dosen erfolgen.

Nur geeignetes Montagematerial verwenden.

Die primarseitigen Schutzmafnahmen erfolgen bauseits.

Als nefzseitige Trennvorrichtung ist ein bauseitiger 10A-
Sicherungsautomat zu verwenden.

Eigenmdchtige Veranderungen an der Anlage schlieien
einen Haffung von GEZE fur daraus resultierende Schaden
aus.

Frei bewegliche Teile gegen unbeabsichtigte Bewegung
sichern.

Bei der Montage Spannungsfreiheit uberprufen. USV ist
auch bei netzseitiger Freischaltung unfer Spannung.

Leitungsverlegung nach VDE 0100.

Sabotagesichere Leitungsverlegung nach VDE 0833. Auf-
putzleitungen im Stahlschlauch.

Alle Leitungen gemal3 VDE 0815.
Querschnitt der verwendeten Adern beachten.

Nur GEZE-Orginalteile fur Reparatur und Servicearbeiten
verwenden.

Nach der Montage auf Funkfionalitat uberprufen
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Busverteiler RC210 - Klemmen, Sicherungen

Klemmen:

Klemmenbelegung:

[ IFs

41142] 2

g

C O PO [ 1]
4142|211 41142|2 (1| F10 F1
] 00018 ) )
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[ [F4 e |F2Ej [ &

Steck-/Schraubklemmen X1-X9,

max.Kabelquerschnitt: 2x0,8mm

Klemme Bez. Signal Funktion

X1.1 1 Gnd out Gnd TZ210/1

X1.2 2 +24V out +24\N TZ210/1

X1.3 42 RS485-A Kommunikation TZ210/1

X1.4 41 RS485-B Kommunikation TZ210/1

bis

X7 1 Gnd out Gnd TZ210/7

X7.2 2 +24V out +24\N T7210/7

X7.3 42 RS485-A Kommunikation TZ210/7

X7.4 41 RS485-B Kommunikation TZ210/7

X8.1 1 Gnd out Gnd TE210

X8.2 2 +24V out +24V TE210

X8.3 45 CAN-L Kommunikation TE210

X8.4 46 CAN-H Kommunikation TE210

X9.1 3 +24V in +24VDC Versorgung

X9.2 1 Gnd in Gnd Versorgung
Bedien-/Anzeigeelemente: LED 1-7 grun Kommunikation TZ210/1 - TZ2210/7

Sicherheitsvorrichtungen:

Verpolschutz Eingang Spannungsversorgung

ll%un
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Sicherung: Bez. Werf Beschreibung
F1-F7 1000mA, SMF125V, flink | 24V out TZ 1-7
F8 1000mA, SMF125V, flink | 24V ouf, TE210
F9 1000mA, SMF125V, flink | 24V in
F10-F11 1000mA, SMF125V, flink | Reserve
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Einstellungen (Jumper):

Jumper | Position Beschreibung
1 1 CAN-Abschlufwiderstand nicht gesetzt
(Auslieferungszustand)
1
CAN-Abschlufiwiderstand gesetzt
2 r1

gesetzt reserved

1
nicht gesetzt reserved

Klemmenbelegung

Erstmusterprufbericht /First sample test report

cg Klemme Bez. Signal Funktion
< X114 1 GND in GND_Versorgung
w
X1.2 3 24V in 24V DC Versorgung
X13 45 CANL Bussignal Low
X1.4 46 CANH Bussignal High
X241 21 NO Alarmrelais NO
X2.2 22 COM Alarmrelais COM
oy om X2.3 20 NC Alarmrelais NC
08,2 58
g@gﬁ’%ﬁg X2.4 res reserved
:';J‘£~Em=g
ﬁsg"u‘ﬁf.u_@g X25 res reserved
NgAPEDS
$505258 X2.6 res reserved
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§2
2 55,
B,ga25s TE 210 Set r —_— — —‘
%‘gog::.‘gﬂ RC 210
>0 0+ :
§35,z55) oa? usv? NT245| X9
Qidﬁgmfﬁ L1 BN BN BN , 7] GNDin
g‘_ﬁ‘”;gég‘g BU BU BU i
ao2daE . -
seasrels N i 3| #vin TZ 210/1
[Tpoieor=giYe ) '
53800558 e GN/YE GN/YE . X1 ‘ 3 X1
;we—gﬁg @ ‘ GND out 1 ! 1 |GND out |
£-896%y ¢ ; 24V out 2 i | 3 |2 in
5§'§§g§f J RS 485-A| 42 | | 42 |rs s85.A |
Saso3 | ResBl A * ¢ [rs 485-8
%’ge'-—EEo.._'i I_ X8 | I_ - _,
ﬁg?ﬁggﬁg R N S GND out ° °
B5c0820% 2 |24V out o | e
Egg;ug%g iz CAN-L ° TZ 210/7
Clsiniei CAN-H ° ‘
2 EGPVa= X7 3) X1
F£8E55c0 — oo . ! T ]anD out |
5) 24V out 2 3 24V in
| RS 485-A 212 | I 212 RS 485-A |
RS 485-B RS 485-B
| EEE. - ]
5 o _|
a TE 210 / MTA
L, |
- _—I:' 46 |CAN-H |
% 65 feant ¥
g S— - G |
%) X 1 GND in
B | |
=
; L _
= -
g
@
£
2
o Entfernungstabelle
4]
*g RC 210
E NT 24-5 S5m
a TE 210 200 m
0 TZ 210 / 1x FTO 240 m
i TZ 210 / 2x FT0 135 m
uz_, TZ 210 / 1x MA 500 170 m
TZ 210 / 2x MA 500 100 m
Hinweise
1) Netzsicherung bauseits
nferbrechungsfreie Stromversorgun optfional, is
2) Unterbrech f St (USV) opt [, USV ist
W auch bei netzseitiger Freischaltung unter Spannung.
[ N .
g%c.iﬁgg 3) Leerlaufspannung des NTZ24-5 auf 26V einstellen.
5828206 4) Gegebenenfalls Adernverdopplung der Spannungsversorgung
NUTS, f . f ..
%‘ggﬁfrﬁﬂﬁ 26V DC bei haheren Leitungslangen.
N = .
gﬂ}mucﬁgm% 5S) Abschlusswiderstand Jumper sefzen
= . .
ggaégﬁg%‘g 6) Abschlusswiderstand 120 Ohm anschliefien.
52680852
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